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DECYZJA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu dzialajjc na podstawie:

1) art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarne;
(Dz. U. z 11 stycznia 2019r. poz. 59).

2) §3, §20 ust.Ipkt I, §20 ust.2 pkt 1. §21 ust.] pkt 1, §22 rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 5 listopada 2018r. poz.2096 z poézn.zm.),

oraz po zapoznaniu sie z wynikami badan probki wody pobranej z wodociggu Slezaki:

w ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Paiistwowq Inspekcje Sanitarng

- w zakresie monitoringu parametrow mikrobiologicznych w dniu 29.05.2019r. w punktach
pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach i Zespol Szkét w Woli Baranowskiej
ul. Szkolna 4. zawartych w sprawozdaniu z badan OLT.LHK.9052.2.63.2019 z dnia
03.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej
Pracownia w Tarnobrzegu,

- w zakresie monitoringu parametréw grupy A i parametrow grupy B w dniu 10.06.2019r.
w punktach pobrania: Warsztat Terapii Zajeciowe] ul. Zamkowa 24 Baranéw Sandomierski
i Szkola Podstawowa w Dabrowicy, zawartych w sprawozdaniach z badan
OLT.LHK.9052.2.79.2019 z dnia 14.06.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie -
Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Tarnobrzegu i OLR.LHK.9052.1.281.2019
z dnia 03.07.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny
Komunalnej oraz w zakresie parametréw grupy B w dniu 11.06.2019r. w punkcie pobrania:
Szkola  Podstawowa w  Dgbrowicy, zawartych ~w  sprawozdaniu z  badan
OLS.LHK.9052.2.67.2019 z dnia 12.06.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie -
Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku,

w ramach wewnetrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiebiorstwo Wodociggowe:

- w zakresie monitoringu parametréw grupy A w dniu 13.05.2019r. w punkcie pobrania:
Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach, zawartych w sprawozdaniu z badaf
Nr SB/49590/05/2019 z dnia 20.05.2019r. wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o.
Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie ul. Cieszynska 52A.

- w zakresie monitoringu parametréw fizykochemicznych w dniach: - 12.08.2019r.
w punktach pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach, Sklep Spozywezy w Slezakach,
Szkola  Podstawowa w  Dgbrowicy zawartych ~w  sprawozdaniach z  badan
OLT.LHK.9052.2.797.2019 z dnia 20.08.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie -
Laboratorium Higieny Komunalnej, - 03.09.2019r. w punktach pobrania: Sklep Spozywezy
w blt,,zakach Szkota Podstawowa w Dgbrowicy zawartych w sprawozdaniach z badan
Nr 41/19 i Nr 40/19 z dnia 05.09.2019r. wykonanych przez Laboratorium Wody i Sciekow
ul. Prof. Pawtowskiego 33,39-400 Tarnobrzeg,

- w zakresie monitoringu parametrow grupy A w dniu 02.09.2019r., w punkcie pobrania:
Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach, zawartych w sprawozdamu z badan
Nr SB/96300/09/2019 z dnia 09.09.2019r. wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o.
Laboratorium Srodowiskowe w Pszezynie ul. Cieszyfiska 52A.,
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stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi w wodociggu slt;zaki

w zakresie parametrow objetych monitoringiem grupy A i grupy B spetniajgcych wymagania
mikrobiologiczne okreslone w czgsei A zalgeznika nrl, chemiczne okreslone w czgsci B
zalacznika nr 1. wskaznikowe okreslone w czgsei C zatgeznika nr 1 oraz dodatkowe
wymagania chemiczne okreslone w czgsci D zalacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r.poz. 2294).

UZASADNIENIE

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu sie
z wynikami badan probek wody pobranej z wodociggu  Slezaki w  ramach
nadzoru sanitarnego_prowadzonego przez Panstwowq Inspekcje Sanitarng:

- w zakresie monitoringu parametréw mikrobiologicznych w dniu 29.05.2019r. w punktach
pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach i Zespot Szkoét w Woli Baranowskiej
ul. Szkolna 4, zawartych w sprawozdaniu z badan OLT.LHK.9052.2.63.2019 z dnia
03.06.2019r., wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej
Pracownia w Tarnobrzegu, w zakresie monitoringu parametrow grupy A 1 parametrow grupy
B w dniu 10.06.2019r. w punktach pobrania: Warsztat Terapii Zajgciowe] ul. Zamkowa 24
Baranow Sandomierski i Szkola Podstawowa w Dagbrowicy, zawartych w sprawozdaniach
s badan OLT.LHK.9052.2.79.2019 z dnia 14.06.2019r. wykonanych przez WSSE
w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w  Tarnobrzegu
{ OLR.LHK.9052.1.281.2019 z dnia 03.07.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie -
Laboratorium Higieny Komunalnej, w zakresie parametrow grupy B w dniu 11.06.2019r.
w punkcie pobrania: Szkota Podstawowa w Dabrowicy, zawartych w sprawozdaniu z badarn
OLS.LHK.9052.2.67.2019 z dnia 12.06.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie -
Laboratorium Higieny Komunalnej Pracownia w Sanoku,

oraz w ramach wewneftrznej koniroli prowadzone] przez Przedsiebiorshwo Wodociggowe

- w zakresie monitoringu parametrow grupy A w dniu 13.05.2019r. w punkcie pobrania:
Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach, zawartych w sprawozdaniu z badan
NI SB/49590/05/2019 z dnia 20.05.2019r. wykonanych przez SGS Polska Sp. z 0. 0.
Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyniska 52A, - w zakresie monitoringu
parametrow fizykochemicznych w dniach: - 12.08.2019r. w punktach pobrania: Stacja
Uzdatniania Wody w Slezakach. Sklep Spozywezy w Slezakach, Szkola Podstawowa
w Dagbrowicy zawartych w sprawozdaniach z badan OLT.LHK.9052.2.797.2019 z dnia
20.08.2019r. wykonanych przez WSSE w Rzeszowie - Laboratorium Higieny Komunalnej. -
03.09.2019r. w punktach pobrania: Sklep Spozywezy w Slezakach, Szkota Podstawowa
w Dgbrowicy zawartych w sprawozdaniach z badan Nr 41/19 i Nr 40/19 z dnia 05.09.2019r.
wykonanych przez Laboratorium Wody i Sciekow ul. Prof. Pawlowskiego 33.
39-400 Tarnobrzeg. - w zakresie monitoringu parametréw grupy A w dniu 02.09.2019r.,
w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Slezakach, zawartych w sprawozdaniu
2 badan Nr SB/96300/09/2019 z dnia 09.09.2019r. wykonanych przez SGS Polska
Sp. z 0. 0. Laboratorium Srodowiskowe w Pszczynie ul. Cieszynska 52A,
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z uwagi na catkowitg zgodno$¢ parametréw badanej probki w zakresie parametrow objetych
monitoringiem grupy A spelniajacych wymagania okreslone w zalaczniku nr 1A
tabela 1. zafaczniku nr I1C tabela 1 lp. 1.2 1 tabela 2 oraz w zalgczniku nr 1D tabela 1 Ip.2
do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 11 grudnia 2017r. poz. 2294),
orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyzsza decyzj¢ wydaje si¢ w celu poinformowania konsumentéw o jakosci wody
do spozycia przez ludzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Podkarpackiego Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszéw, kidre nalezy
wnies¢ w terminie 14 dni, od daty dorgczenia decyzji za posrednictwem Paiistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg
(art. 12751, art. 129511 §2 Kpay.

W irakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu adminisiracji publicznej, ktéry wydaje decyzje.
Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostainiq ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna art. 127a51 i §2.

Decyzja podiega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli
Jjest zgodnu z tqdaniem wszystkich siron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sie prawa
doveniesienia odwolania w art. [ 3834
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dr Malgorzata Michalska-Szymaszek

Otrzymuja:

I. Burmistrz Miasta i Gminy Baranow Sandomierski ul. Okulickiego 1,
39-450 Baranow Sandomierski.
2. ala

Do wiadomosci:

I, Gminny Zaklad Uzytecznosci Publicznej ul. Langiewicza 8, 39-450 Barandw Sandomierski.



